
株式会社エネルギーまちづくり社 宮城県仙台市宮城野区幸町5-2-1
※行政関係協議前につき、変更の可能性があります。
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先します。 S=1:150

2020/08/18
仙台市公共施設低炭素化検討業務 おんどとり設置位置　平面図
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①【改修】 無断熱 ②【新築】 ③【提案】

：　空調機

：　室外機

：　工事対象教室

教室
   67.50 ㎡

教室
   67.50 ㎡

教室
   67.50 ㎡

教室
   67.50 ㎡

教室
   67.50 ㎡

配膳室
   33.75 ㎡ 多目的スペース

  101.25 ㎡
図工室

  101.25 ㎡

準備室
   33.75 ㎡

WC
   22.36 ㎡

WC
   22.36 ㎡

廊下
  180.00 ㎡
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：　温度計

：　温度・湿度計

：　CO2・温度・湿度計

親機本体
Wi-fi

中継機



株式会社エネルギーまちづくり社 宮城県仙台市宮城野区幸町5-2-1
※行政関係協議前につき、変更の可能性があります。
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先します。 S=1:50
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仙台市公共施設低炭素化検討業務 おんどとり設置位置　展開図
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展開図（北）

展開図（西）展開図（南）

展開図（東）

：温度計

：CO2・温度・湿度計

温度・湿度計は廊下とバルコニーに一台ずつ、FL+1000〜1500程度。設置位置現地にて調整。
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