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【都市ガス使用量】 
商業施設；水冷ヒートポンプの補助熱源用ガス焚きボイラー 
宿泊施設；水冷ヒートポンプの補助熱源用ガス焚きボイラー 

【電力使用量】 
商業施設；店舗用空調用水冷ヒートポンプの電力使用量 
宿泊施設；店舗用空調用水冷ヒートポンプの電力使用量 
業務施設；事務室用空調用空冷ヒートポンプの電力使用量 

新 

 
※下線部は、資料 1-3 の記載内容から修正した事項。 

【都市ガス使用量】 
商業施設；飲食店の厨房用ガス使用量を想定して加算。 
宿泊施設；低層部の飲食店の厨房用ガス使用量を想定して加算。 

【電力使用量】 
商業施設；空調・換気用として換気設備用電力、外調機（新鮮外気を室内温度に合わせて取り入れ）用電力、バッ

クエリア空調機用電力を加算。 
衛生設備用として、給排水設備用ポンプ類電力を加算。照明・動力・輸送機用の電力を加算。 

宿泊施設；空調・換気用として換気設備用電力、外調機（新鮮外気を室内温度に合わせて取り入れ）用電力、バッ
クエリア空調機用電力を加算。 
衛生設備用として、給排水設備用ポンプ類電力を加算。照明・動力・輸送機用の電力を加算。 

業務施設；空調・換気用として換気設備用電力を加算。 
衛生設備用として、給排水設備用ポンプ類電力を加算。照明・動力・輸送機用の電力を加算。 
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※下線部は、資料 1-3 の記載内容から修正した事項。 

 
 
 


