
宮城県仙台地方ダム総合事務所

2015年9月11日0時 ・水位計データ停止
（観測値が3.74mのまま動かなくなる）

↓

2015年9月11日18時 ・仮復旧,観測再開
↓

2016年2月9日16時 ・本復旧完了

七北田川市名坂の水位計の復旧について

復 旧 経 過 

市名坂水位観測所 位置図 

水位計センサー・ケーブル保護管 

量水標 

泉区役所 

水位計センサー 
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本復旧 

被災時 仮復旧 

プルボックス破損,ケーブル切断 保守点検業者から水位計センサーをレンタル，一時的に復旧 

既設センサーを新しいセンサーに交換 

プルボックスをステンレス管に変更 

水位計センサー・ケーブル保護管 

水位計センサー： 保護管に挿入して河

底に設置 ステンレス管 

プルボックス 


