
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 

工事名  平成２５年度仙台市消防救急デジタル無線設備活動波整備工事  
 

整理番号 １３０５１０５０２ 
質  問  事  項 回     答 

共通仕様書 P2 第 1 章 総則 1.8 「指令系ス

ステム及び無線回線制御装置等の接続保証」

について、既存システムとの接続に伴い、既

存システムの構成変更等が必要となる場合

や本工事を施工する上で、既存システムの移

設や一時停止、再稼動等を行う必要がある場

合は、その既存システムの移設、停止、再稼

動も本工事の施工範囲と解釈してよろしい

でしょうか。 
また、その際に障害等が発生した場合の現状

復帰についても本工事の施工範囲と解釈し

てよろしいでしょうか。 

既存指令系装置等への接続及び相互の設備

機能の連動や動作確認の為に行う一時停止、

再稼動等の費用は本工事に含みます。また、

障害発生等の処置については共通仕様書

P54 4.3 保護及び危険防止、P55 4.4 仮設

及び移設に記載のとおり、本工事に含まれま

す。 
なお、別途発注の消防救急無線デジタル化に

伴う指令システム改修業務にてプログラム

改修等を行うことから、改修業務受託業者と

連携・調整を十分に行い、施工することとし

ます。 
共通仕様書 P30 第３章 装置仕様 2.9 管理

監視制御卓 (1) 機能 イ.制御 (オ) 「受付指

令設備の指令情報(災害情報、出場隊編成情

報その他の出場指令情報)および災害情報指

令バックアップ PC の情報に基づき、各基地

局のチャネル構成例、車両動態位置情報及び

他の既出場情報を配慮の上、適切なチャネル

を設定すること。」について災害事案の出場

車両移動局に対して自動チャネル強制切替

えを行うと解釈してよろしいでしょうか。 
また、「他の既出場情報を配慮の上」とあり

ますが、災害事案情報を管理監視制御卓上で

管理しディスプレイに表示させる動作が必

要と解釈してよろしいでしょうか。 

災害事案の出場車両移動局に対して自動チ

ャンネル強制切替えを行うと解釈してよろ

しいです。 
災害事案情報を管理監視制御卓に表示する

必要があります。 
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デジタル無線への移行時期は平成 28 年 3 月

でよろしいでしょうか。 
また、仮稼動開始時期はいつを想定されてい

ますでしょうか。 

デジタル無線への移行時期は平成 28 年 4 月

を予定しております。仮稼動開始時期は契約

後協議とします。ただし、本工事工期内に運

用訓練及び伝播調査を完了することとしま

す。 
総合評価の技術提案における施工計画書の

A.無線機の性能等の記述について、技術基準

適合証明番号の記載のみで、証明書類の添付

は不要と解釈してよろしいでしょうか？ 

様式－他Ａ「施工計画書」細目②から細目⑤

については、無線装置ごとに技術基準適合証

明に記載された空中線電力を記載してくだ

さい。また、証明書類の添付は不要です。 
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


