
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名   平成２６年度(仮称)仙台市荒井南復興公営住宅新築工事        
 

整理番号 １４０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

１ 鉄筋工事 玄関 増し打ちコンクリー

トの仕様が不明です。 
ご指示願います。 
 
 

１ A-31 図矩計図 1 のとおりです。 

２ コンクリート工事 ピット土間コンク

リートｔ１５０の仕様が不明です。 
ご指示願います。 
 
 

２ A 棟 S-23 図及び B 棟 S-20 図雑詳細図

ピットのとおりです。 

３ ピット内部土間の仕上げが不明です。 
ご指示願います。 
 
 
 

３ コンクリート直均し仕上げとします。 

４ ピット内部壁面表し部分の補修の程度

が不明です。 
ご指示願います。 
 
 

４ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公

共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成

25 年度版』P49 6.2.5(b)(ⅰ)(ⅱ)程度とす

る。 

５ A－３４図 A 棟共用部分詳細図１ 

EV ホール１階平面詳細図、開放廊下、ホー

ル タイル張り・シート張りとありますが、

どちらが正でしょうか、 
ご指示願います。 
 
 
 

５ EV ホールに接する開放廊下（W＝

2,187）部分はタイル張とし，それ以外の開

放廊下はシート張とします。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

６ A－１５図外部仕上表及びＡ－３４共

用部分詳細図 ポーチの床仕上げが磁器質

タイル張りとなっておりますが、A－７６図

外構図では透水性カラーアスファルト舗装

（歩道用）となっております、どちらが正で

しょうか、 
ご指示願います。 
 
 

６ A-76 図及び A-78 図に示す，透水性カラ

ーアスファルト舗装とします。 

７ A－３３図階段詳細図屋内階段の天井

仕上げがコンクリート打放補修＋外層薄塗

材 E 仕上、ｔ６．０ケイカル板 EP 塗装とな

っております、どちらが正でしょうか、 
ご指示願います。 
 
 

７ 屋内階段の天井については，打放補修面

に天井 LGS+ｔ6.0 ケイカル板 ＥＰ塗装仕

上とします。 

８ Ａ－１６図内部仕上表各階住戸洗面所、

便所天井仕上げ ｔ９．５化粧せっこうボー

ド Ａ－３８～Ａ―４２図各住戸平面詳細

図、展開図 洗面室、便所天井仕上げＬＧＳ

下地 石膏ボードｔ＝９．５＋ビニルクロス

となっております、どちらが正でしょうか、 
ご指示願います。 
 
 

８ A-16 図のとおりｔ9.5 化粧せっこうボ

ード仕上とします。 

９ Ａ－１５図外部仕上表 ホール 軒天 

ＬＧＳ下地ｔ６．０ケイカル板目透かし張り

ＥＰ、Ａ－３７図Ｂ棟共用部分詳細図２展開

方向Ｄ 天井ＬＳ、ｔ６．０フレキシブルボ

ード目透かし張りＥＰとなっております、ど

ちらが正でしょうか、 
ご指示願います。 
 
 
 
 

９ 軒天ＬＧＳ下地ｔ6.0 ケイカル板目透し

張りＥＰ仕上とします。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

１０ 各住戸平面詳細図において、洗面室に

床下点検口の表記がありますが、平面図にあ

りません。無いものと考えて宜しいでしょう

か。 
ご指示願います。 
 

１０ A-38~A42 図 各住戸平面詳細図の

とおり設置すること。 

１１ 内部仕上表において、押入れの備考欄

に通気スリットの表記がありますが、詳細が

不明です。 
 
ご指示願います。 
 

１１ A-75 図 ID-6 和室押入詳細図参照。 

１２ 内部仕上表において、キッチンの備考

欄にレンジフードの表記がありますが、特記

仕様書６と流し台詳細図にありません。どち

らを正とすれば宜しいでしょうか。 
 
 

１２ A-65~A68 図のとおり建築工事での

設置とし，BL 認定品同等以上とします。 

１３ 木製廻り縁の仕上げが不明です、 
ご指示願います 
 
 

１３ 木製廻り縁は素地とします。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


