
 

 

 

〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 

 

工事名 仙台市広瀬文化センター等複合施設大規模改修工事  

 

整理番号 ２４０５１０５５７ 

質  問  事  項 回     答 

1. 工事工程について経費を算出するにあた

り、使用する工期は全体工期により算出してい

るのでしょうか。それとも、工区や建物別などで

工期を分けてそれぞれ経費を算出し合算して

いるのでしょうか。また、工区や建物別などで工

期を分けてそれぞれ経費を算出している場合、

どのように工期を分けているでしょうか。 

全体工期として算出しています。 

  

2. 取外し・再取付物は建屋内に仮置き可能と

考えて宜しいでしょうか。 

工事工程により、仮置き箇所がある場合可能で

す。 

  

3. D-001、D-009、D-010 特記仕様書 2 章仮

設工事 02 仮設通路の仕様が図示によるとあ

り、仮設鉄板敷きに適用印がありますが、仮設

計画図に記載がありません。また、公開数量に

も計上されておりません。該当無しと考えて宜し

いでしょうか。 

該当なしです。 

  

4.D-001、D-013 屋根-2 の防水仕様が下記の

ように相違しております。特記仕様書及び公開

数量内訳書を正とし、DI-2 仕様と考えて宜しい

でしょうか。 

・特記仕様書：DI-2 高耐久仕様 

・仕上表：D-2仕様同等 

・公開数量内訳書：DI-2 仕様同等 30年耐用 

DI-2 仕様同等 30年耐用となります。 

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に

提出してください。会社名を記入する必要はありません。 

 



 

 

 

〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 

 

工事名 仙台市広瀬文化センター等複合施設大規模改修工事  

 

整理番号 ２４０５１０５５７ 

質  問  事  項 回     答 

5. D-001、D-013 屋根-1、3~7、庇屋根-1~3、

排煙機室屋根の防水仕様が下記のように相違

しております。公開数量内訳書を正とし、DI-2

仕様と考えて宜しいでしょうか。 

・特記仕様書：D-2 高耐久仕様 

・仕上表：D-2仕様同等 

・公開数量内訳書：DI-2 仕様同等 30年耐用 

DI-2 仕様同等 30年耐用となります。 

  

6. D-002 軒天及び外壁の仕上げ塗材の仕上

げが下記のように相違しております。公開数量

内訳書を正とし、さざ波状と考えて宜しいでしょ

うか。 

・特記仕様書：ゆず肌状 

・仕上表：記載無し 

・公開数量内訳書：さざ波状 

さざ波状となります。 

  

7. D-002、D-013、D-050~058、D-068~078 軒

天及び外壁の仕上げ塗材の下地処理が『既存

塗膜水洗い工法』となっておりますが、ﾊｲｳｫｯｼ

ｬｰによる洗浄程度と考えて宜しいでしょうか。 

よろしいです。 

  

8.D-013、D-050~058 外壁の改修内容で、既

存ﾀｲﾙ：水洗い工法の記載がありますが、ﾊｲｳｫ

ｯｼｬｰによる洗浄程度と考えて宜しいでしょう

か。 

よろしいです。 

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に

提出してください。会社名を記入する必要はありません。 

 



 

 

 

〔様式第１３号〕 
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整理番号 ２４０５１０５５７ 

質  問  事  項 回     答 

9. D-004 特記仕様書 第 6 章 内部改修工事 

05軽量鉄骨天井下地で、既存の埋込みｲﾝｻｰﾄ

を使用できるに適用印がありますが、新設設備

機器や既存不良で使用できなかった場合は設

計変更協議の対象と考えて宜しいでしょうか。 

よろしいです。 

  

10. D-004、D-017、D-033 ﾘﾊｰｻﾙ室のﾌﾛｰﾘﾝ

ｸﾞの塗装仕様が下記のように相違しておりま

す。特記仕様書：現場塗装仕上げ(ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜ

ﾆｽ塗り)公開数量内訳書を正とし、塗装品と考

えて宜しいでしょうか。 

・仕上表：UC塗装 

・改修平面図：PU塗装 

・公開数量内訳書：塗装品 

よろしいです。 

  

11. D-005 特記仕様書 第6章 内部改修工事 

21 あと施工ｱﾝｶｰ工事 3)確認試験性能確認試

験を行うに適用印があり、試験及び試験数は図

示によるとありますが、図面に記載がありませ

ん。通常、現場単位で行うのは施工確認試験

です。性能確認試験となるとﾒｰｶｰが公的機関

で行う試験となり、費用も莫大なものになりま

す。改めて、試験内容及び試験頻度、試験数

をご指示ください。 

施工確認試験としてください。 

試験頻度、試験数については、同様の躯体箇

所での試験を想定していますが、別途協議とし

ます。 

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に

提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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質  問  事  項 回     答 

12. D-006、D-007 特記仕様書 第 9 章 環境

改修工事 01 施工調査分析調査の対象は図面

に記載の部位(便所壁)及び分析対象(6 項目)

のみとし、調査対象が増える場合は設計変更

協議の対象と考えて宜しいでしょうか。 

よろしいです。 

  

13. D-006、D-007、D-014~020 分析調査の対

象場所は仕上表より既存のままとなっておりま

す。仮に撤去することになり、調査の結果ｱｽﾍﾞｽ

ﾄが含有されていた場合、撤去費用は別途追加

工事と考えて宜しいでしょうか。 

よろしいです。 

  

14. D-006 特記仕様書 第 10 章 その他 01

音響測定参考業者、または新築時に音響測定

に従事した業者が解りましたらご教示ください。 

参考業者 

株式会社 ATS、日本音響エンジニアリング、  

アコス工業株式会社 

  

15. D-009 仮設事務所、作業員駐車場の場所

において、令和 8 年 6 月下旬～令和 9 年 2 月

(図書館･市民ｾﾝﾀｰ休館期間)の期間中は南側

の駐車場を工事車両駐車場として計画されて

いますが、基本工事ﾔｰﾄﾞ内で納める考えで宜し

いでしょうか。それとも、構外で使用可能な場所

を検討しているのでしょうか。 

工事ヤード内で納めるよう計画してください。 

  

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に

提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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質  問  事  項 回     答 

16. D-189~200 下記既存建具のﾒｰｶｰが解り

ましたらご教示下さい。 

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 

・鋼製建具 

・ｽﾃﾝﾚｽ製建具 

・ｼｬｯﾀｰ 

・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具：不二サッシ 

鋼製建具・ｽﾃﾝﾚｽ製建具：不明 

ｼｬｯﾀｰ：文化ｼｬｯﾀｰ 

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ：不明 

  

17. D-194 建具の STD-102(嵌め殺しﾗﾝﾏ付き

引き分けｽﾃﾝﾚｽ框自動ﾄﾞｱ)において、建具表

の改修内容に｢衝突防止表示 ｽﾃﾝﾚｽ製 30φ 

14 か所｣と記載されていますが、数量内訳書

(P153～154)には衝突防止表示についての項

目の記載がありません。設計変更の対象と考え

て宜しいでしょうか。 

契約後別途協議とします。 

  

18. D-231 国旗掲揚台において、ﾎﾟｰﾙ下部に

水抜孔を設置する計画となっていますが、仕様

が不明です。また数量内訳書にも項目がありま

せん。水抜孔の仕様をご教示ください。 

VU 管 20φ程度とします。 

  

  

  

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に

提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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〔制限付き一般競争入札〕 
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整理番号 ２４０５１０５５７ 

質  問  事  項 回     答 

19. D-237~241 ｻｲﾝ工事の下記の数量におい

て、下記のように相違しています。数量内訳書

を正として宜しいでしょうか。 

(1)ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝ (2)ｻｲﾝ詳細図 (3)数量内訳書 

㉑座席案内板 

 (1)4 か所 (2)3 か所 (3)3か所 

㉖室名表示 

 (1)51か所 (2)52 か所 (3)59 か所 

数量内訳書を正として、取付け位置は契約後、

別途協議とします。 

  

20. D-242 吊物装置・幕類仕様表でﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ

ﾗｲﾄが取外・再取付、ﾜｲﾔｰ交換、ﾘﾐｯﾄ SW 交換

となっておりますが、公開数量内訳書に取外・

再取付が計上されておりません。こちらは別途

発注電気設備工事でしょうか、それとも本工事

でしょうか。工事区分をご指示下さい。 

ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑﾗｲﾄ本体の取外・再取付は別途発注

電気設備工事となります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に

提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


