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(１)

第２　連結散水設備（令第28条の２）

設置を要する防火対象物

［4］ 第２　連結散水 設備

ニ ノ 規　模　等匸 一　　　　　　　　　　　般

巾 項～(15)項・(17)項 地階の床面 積の合計700㎡以上

（16の ２）項 延べ面積700㎡以上

注　 ㈲ 項 の 防 火 対 象 物 は ， 令 ９の 適 用 を 受 け る。

犬 二 物
注　700㎡以上 ，未満の算定は, A, B を合計しない。

２．１　図 １　延べ面積が700㎡以上の地下街

２。２　代　替

（1） 送水口を附置したスプリンクラー設備，水噴霧消火設備，泡消火設備，不

活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の有効範囲内

（移動式を含む。）

（2） 連結送水管を基準の例により設置した場合で，かつ，排煙設備を基準の例

により設置した部分又は規則29①（1）により排煙設備を要しない部分

２．３　連結散水設備の散水ヘッドを要しない部分（規則30 の2 ）

（1） 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち，耐火構造の壁若しくは床

又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で，当該部分の床面積が50㎡以下の

もの

（2） 浴室，便所，水槽室

（3） 洗面所及び脱衣所（非特定防火対象物（（9）項口を除く。）で燃焼器具，設

備が設置されていないもの）

（4） 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち，耐火構造の壁若しくは床

又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された次の部分

・エレベーターの機械室，機械換気設備（ボイラー室を含む。）の機械室，

ポンプ室，冷凍機室，通信機器室，電子計算機器室，電話交換室，電子計

算機室，資料室，放送室，中央管理室
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(5) 発電機室，変圧器室，蓄電池室，充電装置室，配分電盤室

(6) エレベーター又は配膳専用昇降機の昇降路，リネン，メール又はダストジュー

ト，パイプ又は吸排気ダクト( エアーチャンバー等)

(7) 天井裏の高さが0.5m 未満の天井裏

(8) 天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした天井裏

(9) 規則13 ③(6)及び(8)に規定する部分並びにS 50. 6 .16消防安65に適合する次

の部分

(カ　ドライエリア等に関する部分

(イ) 令別表第１膕項に関する部分

眞　 金庫室のうち，耐火構造で区画され，かつ，開口部に特定防火設備が設け

られたもの(S  54.6.22消防予118)

2.4　 構造等

(1) 散水ヘッド

２．４ 表１

形　式　別

各部分から

ヘッドまで

の水平距離

１の送水

区 域 の

ヘッド数

ヘッド取付け個数と管口径(呼び径)
放水圧力

放 水 量

ヘ　ッ　ド　数

１・２ ３ ４・５ 10まで 20まで

・開放型散水

ヘ ッド

・閉鎖型散水

ヘ ッド

3.7m 以下 10以 下

32

A以

上

40

A以

上

50A

以 上

65A

以上

80A

以上 -
0.5MPa

1801 /min

以上

閉鎖型 スプリ

ンクラ ーヘ ッ

ド

※2.3m 以 下

(高感度ヘッ

ドを除く。)

20以 下
25A

以上

32A

以 上

40A

以上

50A

以上

65A

以上

O.IMPa

801  /min

以上

注　１の放水区域のヘ ッドは， 開放型散水ヘッド・閉鎖型散水ヘッド又 は閉鎖型スプ リ

ンクラ ーヘッドのいずれか１形式 とする。

注　※印は，耐火以外2.1m

（2） 送 水 囗

ア　 消 防 ポ ンプ 自 動 車 が 容 易 に 接 近 で き， か つ， 送 水 操 作 が 容 易 に で き る 位

置 に設 け る こ と。

イ　 双 囗形 の も の と す る こ と。（ 散 水 ヘ ッド の 数 が ４以 下 は 双 囗形 と し な い

こ とが で き る。）

ウ　 地 盤 面 か ら の 高 さ は0.5m 以 上 ｌ ｍ 以 下 又 は 地 盤 面 か ら 深 さ か0.3m 以 内

の 箇 所 に設 け る こ と。
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工　見易い箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識並びに送水

区域，選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。

例１　　　　　　　　　　　　　　　　　例２

送水囗 ①②
口 匸 匸呆

③

－
一
口

④

連結散水設備

⑤ ⑤ 回 回

回 回 ③ ③

２．４ 図 １

約50cmX
60cm

65A

双囗形, 逆止

弁付( ヘッド

４以下単囗可)

③ ③ ⑤ ⑤
回 物 ⑤ ◇

0.5m ≦Ｈ≦1 ｍ

―0.3m ≦Ｄ≦ＧＬ±0

２ ．４ 図 ２

注　 消 防 車 の 接 近 及 び 送 水 操 作 の 容 易 な 位 置

例 ３

1.0m

0.5m

GL ±0

0.3m

送水口　 うcm千 言 卜

一
卜 臨万十
≪ * U

鋳物等々鮮明翁 の

注　 標識は，耐食性を有するものであること。

２．４ 図 ４

の い ず れ か に よ る。

y ①　　　i　 ④ 祠

卜 一
ﾀﾞﾐｰ 一

円

卜 ② づ　 ｙ ③l

1　　　11　　 ｜　　　｜

リ リ

（3） 配　 管

ア　 材 質

２．４ 図 ３

[２]１ ２．９ の 例 に よ る。 亜鉛 メ ッ キ等 の耐 食措 置済 み の も の。

・ねじ接続‥ 叫

・差込み溶接式管継手 。

ウ　支持金具　堅ろう，耐熱性あり。
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工　配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。

２．５　酉己管系統図

（1） 開放型散水ヘッド

２．５ 図 １ ２．５ 図 ２

一斉開放弁 ………送 水区

域外又は耐熱措置

一一回‘゛

‾‾
？　　　

一斉開放弁操作バルブ･
レバー等

地盤面から0.5m以上1.5m以下

- テスト弁

２ ．５ 図 ３

注１　バルブ類には，匚常時開」又は 匚常時閉］ の表示 をすること。

注２　１送水区域が ２以 上の防火区画にわたる場合は， 閉鎖型散水ヘッド又 は閉鎖型

スプリ ンクラ ーヘッドとすること。



（2） 閉 鎖 型 ヘ ッ ド

２．５ 図 ４

２ ．５ 図 ６
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２．５ 図 ５
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